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注 意 事 项

机构名称:平利县水质检测有限公司

社会统一信用代码:9161O926MAB2Y38DX3

地址:陕西省安康市平利县城关镇新吉阳路 17号

由阝纫高: 725500

联系电话:∞ 15-弘 16550
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样品名称 出厂水 委托单位 平利县水务有限责任公司

样品性状 适合检验 采样地址 平利县城区净化水厂

样品编号 20230606-WT-090 样品来源 委托采样

样品包装 无菌袋、聚乙烯桶 检验类别 委托检验

采样日期 ⒛23年 06月 10日 样品数量 2〃桶冰1+O.5〃 袋冰1

收样日期 2023ˉ年≡06卢: 10 日 检验日期 2023,06.10-2023.06.29

检验项目

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 总硬度 (以 Caco3计 )、 溶解性总

固体、氟化物、氯化物、硝酸盐 (以 N计 )、 硫酸盐、氰化物、氨 (以 N计 )、

铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬 (六价 )、 铅、高锰酸盐指数(以 α计)、 氯

酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氧化氯、菌落总

数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2006

检测设备

AA-70⒛ 原子吸收分光光度计 (PLsJ~sB~o03)

AF-7500原 子荧光分光光度计 (PLsJ~sB~o04)

GC-2014C气 相 色谱 仪 (PLsJ¨ sB~o01)

IC2800离子色谱仪 (PLsJ~sB~o02)

UVmini-1⒛ 0紫外可见分光光度计 (PLsJ~sB~o09)

LDZX-50L-I立 式高压蒸汽灭菌锅 (PLsJ~sB~o05)

检验结果

本次检测中,所有项 目检测结果均符合 GB57 用水卫生

标准》指标限值要求。检验结果见第 2、 3页 。

签发 日

耵琊踢
毹泱鳟
辶锣婕呷骂

备注 样品信息来源于委托方提供,本公司未作确认。

主检人 : 审纵 列娇 批准

玫柱Ⅱ爿
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序 号 检验项目 单位 检验依据 技术要 检验结果 结果判

l

色度
(铂钴色度单位 )

/ GB/T5750.4-2006(1.l) ≤ 15 (5 合格

’

~

浑浊度
(散射浑浊度单位 )

NTU GB/T5750,4-2006(2.1) ≤ l
((0.5

合格

3 臭和味 / GB/T5750.4-2006f3.1)
无异臭、

异味

无异臭、

异味
合格

4 肉眼可见物 / GB/T5750.4-2006(4.1)
无肉眼

可见物

无肉眼可

见物
合格

5 pH / GB/T5750,4-2006(5.1) 6.5⌒ 8̌.5 7.61 合格

6 总硬度(以 Caco3计 ) mg/L GB/T5750,4-2006(7.l) ≤ 450 77 合格

7 溶解性总固体 m酐L GB/T5750.4-2006(8.l) ≤≡1000 156 合格

8 氟化物 m酊L GB/T5750,5-2006(3.2) ≤ 10 0.2 合格

9 氯化物 m酽L GB/T5750.5-2006(2.2) ≤250 °
° 合格

10 硝酸盐 (以 N计 ) m酽L GB/T5750.⒌⒛“Φ。3) ≤ 10 l 合格

硫酸盐 m酐L GB/T5750.5-2006(I.2) ≤250 23 合格

’

~ 氨 (以 N计 ) m酽L GB/T5750,5-2006(9,1) ≤【0.5
0
∠

n
υ 合格

13 氰化物 mg/L GB/T5750.5-2006(4,2) ≤≡0.05 <0.002 合格

14 高锰酸盐指数(以 ○2计 ) 1η g/L GB11892-89 ≤ 3 1.82 合格

15
口
口

左
讠 m酽L GB/T5750.6-2006(1.l) ≤ 0.2 0.06 合格

16 铁 m酽L GB/T5750.6-2006(2。 l) ≤0.3 <0.05 合格

17 锰 】ηg/L GB/T5750.6-2006(3.1) ≤0。 l
(0,05 合格

18 铜 lη g/L GB/T5750.6-2006(4.2) ≤≤1.0 (0.05 合格

19
亠
苄 mg/L GB/T5750,6-2006(5。 I) ≤ l。 0 (≡ 0.2 合格

20 石申 mg/L GB/T5750,6-2006(6.1) ≤0,01 (1.0× 10ˉ
3

合格

’

~
工水 Iη g/L GB/T5750.6-2006(8。 l) ≤≤0.001 <0.1× 10^3 合格

0
乙

0
乙 铬 (六价 ) mg/L GB/T5750,6-2006(10,l) ≤≤0.05 0.02 合格

0
乙 氯酸盐 Iη g/L GB/T5750。 10-2006(13.2) ≤0,7 0.2 合格
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序 号 检验项目 单位 检验依据 技术要求 检验结果 结果判定

24 镉 m酽L GB/T5750.6-2006(9.l) ≤(0.005 (0.5× 103 合格

25 铅 mg/L GB/T5750.6-2006(11.1) ≤ 0,01 (2.5× 103 合格

26 二氯甲烷 lη g/L GB/T5750.89006(1.2) ≤≤0.06 0.003 合格

27 三溴甲烷 mg/L GB/T5750.10-2006(2) ≤0,1 (1.24× 10s 合格

28 二氯一溴甲烷 1η g/L GB/T5750.10-2006(3) ≤≤0.06 (2.33× 10ˉ
3

合格

29 一氯二溴甲烷 mg/L GB/T5750。 lOˉ2006(4) ≤0.1 <≡ 169× 103 合格

30 二氧化氯 mg/L GB/T5750.H-2006(4.4) ≥0.1 0.18 合格

0
j 菌落总数 CFU/lη L GB/T5750.12-2006(1。 I) ≤ 100 38 合格

32 总大肠菌群 MPN/100mL GB/T5750.12-2006(2.l) 不得检出 未检出 合格

0
, 大肠埃希氏菌 MPN/100mL GB/T5750。 12-2006(4。 l) 不得检出 未检出 合格
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